
高压变电所设备维护保养服务项目询价表单

                             ，对上海市保健医疗中心高压变电所设备维护保养服务项目参与竞争性询价。
项目联系人                   ，电话                             

一、询价项目名称：高压变电所设备维护保养服务项目
二、维护保养工作内容及要求见附件。
3、 报价表
	序号
	项目名称
	单价
	数量
	总价

	1
	高压变电所设备维护保养服务项目
	
	2年
	

	2
	预防性实验测试
	
	[bookmark: _GoBack]1次
	

	含税总价：                              元


4、 维护保养工作内容及要求响应情况
是否完全响应：               

5、 投标报价有效期限：                    

6、 投标人相应的资质文件复印件盖章
    

企业名称（盖章）：

日期：


附件：上海市保健医疗中心高压变电所设备维护保养服务项目工作内容及要求
1、 服务期内，投标方每月一次巡视，一年一次设备清扫维护、检查、紧固，每次服务的具体时间由双方另行协商确认，巡视记录需留档纸质记录。
2、 服务期内对变电所进行一次预防性实验测试，严格按照规范与要求执行。
3、 10kV变压器的一年一次的清扫维护、检查及紧固。
4、 10kV高压成套配电柜、10kV电力电缆线路、低压成套配电柜、直流屏、主变母线及低压母线槽设备一年一次的清扫维护。	
5、 维保时，投标方发现存在需要更换元器件、零部件等情形的，需及时向需求方提出，经需求方审核同意后进行采购更换。
6、 每两个月进行一次10kV变电所内电气设备的巡查工作。
7、 投标方负责10kV变电所内电气设备的定期巡查、维护及保养工作，并严格按照国家电网公司颁布的关于电力安全运行、维护、保养等方面的规章制度和规程执行，保障变电所内的各类设备设施正常运转。
8、投标方派出的服务人员须遵守相关设备的安全操作规程，特种作业人员要求持有《高压电工进网作业许可证》。同时，投标方服务人员须遵守相关安全规定，按要求穿戴好防护用品（如安全帽、安全鞋），佩戴好维保所需的相关工具。变电所中的绝缘地毯、绝缘手套及套鞋等工具需年检的也由投标方安排服务人员去年检。


